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IK-EZP/065/084 /2021
WYJASNIENIE | ZMIANA TRESCI SWZ (3)

Na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz 286 ust. 1 i ust. 7 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku -
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.z 2019 r. poz. 2019 z pézn. zm.), Zamawiajacy — Narodowy Instytut
Kardiologii ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa, dokonuje wyjasnienia i zmiany tresci Specyfikacji
Warunkéw Zaméwienia (,SWZ") w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonym
w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane pn:

"Nadbudowa Il pietra Lacznika E4 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe
w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie”

Znak sprawy ZP.004.2021
1. Do Zamawiajgcego wplyneto pytania, na ktére udzielono nastepujgcych odpowiedzi:

Pytanie 1

W Ekspertyzie Stanu Technicznego jako podstawe opracowania wskazano Polskie Normy, ktére zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgcym
Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2017r., poz. 2285) normy PN-B dotyczace projektowania konstrukcji zostaty
usuniete z Zatacznika 1.

Odpowiedz

NIKARD dysponuje taka wersjg ekspertyzy, ktéra zostata zatagczona do przetargu. Wykonawca ma ocenic
aktualnos¢ i poprawnos¢ ekspertyzy. W przypadku stwierdzenia btedéw w ekspertyzie, Wykonawca
wykona nowg w ramach przedmiotowego zamédwienia.

Pytanie 2

Przyjeta w ekspertyzie koncepcja i technologia nadbudowy jest zatem nieaktualna, nalezy
przeprowadzi¢ obliczenia zgodnie z normami europejskimi (PN-EN), sprawdzi¢ SGU, SGN i
wspotczynniki przenikania ciepta. Mozliwe ze konieczna bedzie zmiana uktadu i grubosci warstw, aby
spetni¢ warunki nosnosci, przez co nastapi konieczno$¢ zaktualizowania PFU. Prosimy zatem o
uzupetnienie dokumentacji przetargowej w tym zakresie.

Odpowiedz

NIKard dysponuje takg wersja ekspertyzy, ktéra zostata zatgczona do przetargu. Wykonawca ma ocenic
aktualnos¢ i poprawnosc ekspertyzy. W przypadku stwierdzenia btedéw w ekspertyzie, Wykonawca
wykona nowg w ramach przedmiotowego zamédwienia.

Pytanie 3

W Programie Funkcjonalno-Uzytkowym w rozdziale 3.3 Wymagania dotyczace architektury dla dachu
wskazano jako maksymalny wspoétczynnik przenikania ciepta Umax=0,20 [W/m2*k]. Zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dz. U. z 2017r., poz. 2285) Zalacznik nr 2- od 31 grudnia 2020r. wspdtczynnik przenikania
ciepta dla dachu powinien maksymalnie wynosi¢ Uc=0,15 [W/m2*k]. Prosze o wskazanie czy jest to tylko
literéwka czy rozwigzanie konstrukcyjne dachu zostaty przyjete dla takiej wartosci wspétczynnika.
Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza bfad pisarski. Poszczegoélne elementy nalezy zaprojektowad i wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 4

Zgodnie z Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U 2013 poz. 1129) Rozdziat
4 Zakres i forma programu funkcjonalno-uzytkowego — w zatgczonym przez Zamawiajgcego Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym brakuje:

a. Brak wskazania os6b zgodnie z § 17 punkt 5) imiona i nazwiska oséb opracowujacych Program
Funkcjonalno- Uzytkowy

b. Brak opisu wykonania i odbioru dla branz zgodnie z § 18 ust. 4 Punkt 2) warunki wykonania i odbioru
robét odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
o ktérych mowa w rozdziale 3

¢. Brak zataczonych dokumentéw zgodnie z § 19 punkt 1) dokumenty potwierdzajgce zgodnosc
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséw d.Brak o$wiadczenia
zgodnie z § 19 punkt 2) oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlanee. Brak norm (PN-EN) zgodnie z §19 punkt 3) przepisy prawne i
normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Brak mapy zasadniczej
zgodnie z §19 punkt 4) podpunkt a)g.Brak inwentaryzacji zgodnie z §19 punkt 4) podpunkt g)h. Brak
porozumienia/zgody/pozwolenia zgodnie z §19 punkt 4) podpunkt h).

Odpowiedz

a) Program funkcjonalno - uzytkowy zostat przygotowany przez inzynieréw:

Andrzej Grygiel, Anna Wyszomirska, Andrzej Gérski, tukasz Zychewicz

b) Zamawiajacy oczekuje wykonania STWIOR przez Wykonawce jako zalgcznik do Projektu
Wykonawczego.

C) nie dotyczy

d) Zamawiajacy potwierdza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.
Wiasciwy dokument zostanie przekazany Wykonawcy wytonionemu w postepowaniu przetargowym.

e) W pkt. 4.3 zostaty wskazane obowigzujace przepisy.

f) W pkt 4.4 Zamawiajacy informuje, ze wykonanie mapy zasadniczej jest po stronie Zamawiajacego.
Zalaczona mapa bedzie przekazana Wykonawcy po podpisaniu Umowy.

h) nie dotyczy

Pytanie 5

PFU rozdziat 3.3 $ciany wewnetrzne - mowa jest o wzmocnieniach w miejscu zawieszania szaf. Prosze o
okreslnie przewidywanej ilosci, czy wszystkie $ciany majg zosta¢ wzmocnione czy tylko ich czes¢?
Odpowiedz

llosci oraz miejsca wykonania wzmocnien pod szafki beda wynika¢ z opracowanej koncepcji przez
Wykonawce oraz projektu wzmocnien w miejscach gdzie przewidywane beda szafki wiszace.

Pytanie 6

PFU rozdziat 3.3 posadzka - jakiej grubosci? Czy/gdzie zostata uwzgledniona w ekspertyzie dla obliczen
stropu nad 1 pietrem?

Odpowiedz

Grubosc¢ posadzki ma okresli¢ projekt budowlany i wykonawczy.

Pytanie 7
PFU rozdziat 3.3 parapety zewnetrzne i wewnetrzne - prosze o doprecyzowanie wymagan, okreslenie
»Majg nawigzywac do istniejgcych” jest zbyt ogdlne.



Odpowiedz
Wykonawca ma wykona¢ parapety zgodnie z PFU.

Pytanie 8

PFU rozdziat 3.5.10 — uktady nalezy zamontowac do istniejacych na obiekcie. Prosze o potwierdzenie, ze
wymienione urzadzenia/ systemy nie znajduja sie pod gwarancjg Producenta/ Wykonawcy oraz, ze
podfaczenie nie bedzie wymagac wspdtpracy z firmga instalujaca.

Odpowiedz

Wymienione urzadzenia w pkt 3.5.10 nie znajdujg sie pod gwarancjg producenta, natomiast
podiaczenie do istniejgcego systemu wymaga wspédtpracy z firma instalujaca.

Pytanie 9

Prosze o informacje czy jakiekolwiek podfaczenie do istniejgcych instalacji/urzadzen bedzie wymagato
zgody firm je instalujgcych? Czy znajduja sie one jeszcze na Gwarancji Producenta/ Wykonawcy?
Odpowiedz

Podtaczenie instalacji BMS do istniejacego systemu wymaga wspotpracy z firma instalujaca. Urzadzenia
nie znajdujg sie na Gwarancji.

Pytanie 10

Czy ingerencja w systemy/sieci/instalacje/urzadzenia bedzie wymagata réwniez przejecia gwarancji na
dany element?

Odpowiedz

Ingerencja w istniejace sieci nie bedzie wymagata przejecia gwarangji, aczkolwiek bedzie wymagata
uzgodnien z firmg serwisujaca.

Pytanie 11

Prosze o zalaczenie rzutéw koncepcyjnych do PFU.
Odpowiedz

Zgodnie z pkt 2.1.1 koncepcja jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 12

Prosze o zalgczenie projektéw istniejgcych obiektéw, jest to niezbedne do wyceny majac na uwadze, ze

czescig instalacji nalezy sie wigczy¢ do tych juz istniejgcych.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie posiada kompletnej dokumentacji. Posiadana dokumentacja jest dostepna do wgladu
w_siedzibie Zamawiajagcego w dniu 08.03.2021r. w godz. od 10:00 do 14:00 w Dziale

Technicznym.

Pytanie 13

W PFU - Stropodach w postaci ptyt zelbetowych gr 15 cm a ekspertyza zakfada belki stalowe +
obetonowanie i strop zelbetowy 8cm. Prosimy o wyjasnienie rozbieznosci.

Odpowiedz

Po stronie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie konstrukgji. Po przeliczeniu przez konstruktora
i uwzglednieniu wszystkich obcigzen nalezy dobra¢ odpowiednia grubos¢ stropu

Pytanie 14

W nawigzaniu do wymogu potaczenia sie instalacja automatyki wentylacji z istniejagcym systemem BMS
zainstalowanym na obiekcie prosimy o potwierdzenie, iz zakupienie ewentualnych licencji nie jest w
zakresie Wykonawcy. W przypadku zakupu licencji przez Wykonawce prosimy o szczegdtowe okreslenie
jakich licencji wymaga Zamawiajacy i w jakiej ilosci wraz z danymi firmy eksploatujgcej system BMS.
Odpowiedz

Potwierdzamy, ze zakup licencji nie jest po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma obowigzek uzgodnienia
wpiecia do BMS z firmg eksploatujgcg system.



Pytanie 15

W zwiazku z wymogiem zasilenia rozdzielni lokalnej z istniejacej rozdzielnicy RNN 1 z sekgji
podstawowej i rezerwowej prosimy o potwierdzenie, iz rozdzielnica RNN 1 posiada niezbedna rezerwe
mocy i pola odptywowe do zasilania nowej rozdzielni lokalnej i nie wymaga ona przebudowy,
rozbudowy badz wymiany linii kablowych ktére zasilajg rozdzielnice RNN 1.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, ze rozdzielnia RNN1 posiada niezbedng rezerwe mocy. Nalezy dobudowac
jedno pole odptywowe o mocy niezbednej do zasilenia nadbudowywanej powierzchni.

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, ze rozdzielnica RNN 1 jest zasilona z istniejgcego UPS dla gniazd
komputerowych i w zakresie wykonawcy nie ma dostawy UPSa dla zasilenia gniazd komputerowych.
Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnego z SIWZ. Zamawiajagcy wymaga
rozbudowy szafy sieci logicznej o UPS APC lub zgodny z jednolita strukturg Zamawiajgcego zarzadzany
przez APC StruxureWare Central min. typu APC SURT 2000RMXL (3.7.2 strona 22). Na stronie 29 jest
opisana ,wydzielona sie¢ zasilajgca”, nie jest wymagane dostarczenie oddzielnego specjalnego UPS do
zasilenia gniazd komputerowych.

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, ze istniejgca instalacja odgromowa spetnia obowigzujace przepisy, jest
sprawna i bedzie mozliwe sie do niej nawigzanie z nowg instalacja odgromowa facznika. W innym
przypadku prosimy o szczegdtowe okreslenie robét, ktére nalezy wykonac, aby potaczyc sie z istniejaca
instalacja odgromowg budynku. Opis tego zakresu robét jest niezbedny do przygotowania rzetelnej
oferty.

Odpowiedz

Potwierdzamy, ze instalacja odgromowa spetnia obowigzujace przepisy i jest sprawna. Nawiagzanie sie
do istniejacej instalacji odgromowej ma okresli¢ projektant Wykonawcy.

Pytanie 18

W celu nawiazania sie do istniejgcych instalacji teletechnicznych prosimy o przekazanie
wytycznych/wymagan dla instalacji kontroli dostepu, CCTV, LAN.

Odpowiedz

Zamawiajacy wymaga realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnego z SIWZ. Wymagania odnosnie
kontroli dostepu, CCTV i sieci LAN opisane sa w (3.7.1 Sie¢ strukturalna (komputerowa i telefoniczna)
strona 19). Jednakze zamawiajgcy nie wymaga instalacji kontroli dostepu do drzwi wejsciowych, jak
réwniez instalacji i podfaczenia kamery monitoringu.

Pytanie 19

W zwigzku z wymogiem zainstalowania systemu SSP dla facznika prosimy o potwierdzenie, iz nie nalezy
wyceniac odrebnej centrali Sygnalizacji Pozaru a nalezy wpiac sie w istniejaca petle systemu sygnalizacji
pozaru. Prosimy o potwierdzenie, iz istniejgca centrala pozarowa posiada wymagana rezerwe miejsca
do wpiecia nowych elementéw systemu montowanych w faczniku.

Odpowiedz

Dla przewidywanej ilosci elementéw systemu SSP, centrala pozarowa posiada rezerwe ktéra je
pomiesci. Wigczanie nowych elementéw i petli systemu SSP nalezy wykonaé¢ we wspotpracy z
konserwatorem tego systemu w Instytucie Kardiologii.

Pytanie 20

W zwigzku z wymogiem zainstalowania systemu DSO dla facznika prosimy o potwierdzenie, iz nie
nalezy wycenia¢ odrebnej centrali Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego a nalezy wpiac sie w
istniejacq petle systemu DSO. Prosimy o potwierdzenie, iz istniejgca centrala DSO posiada wymagana
rezerwe miejsca do

wpiecia nowych elementéw systemu montowanych w taczniku.



Odpowiedz

Do istniejgcej szafy systemu DSO nalezy zakupic i zamontowa¢ - Wzmacniacz mocy w klasie ,D” o mocy
4x 200W/100V,monitorowany, wbudowany procesor DSP z liniag op6Zniajgcg GM-BO-CD-200-4-EVLD.
Wiaczanie i uruchamianie nowych elementéw systemu DSO nalezy wykonaé we wspotpracy z
konserwatorem tego systemu w Instytucie Kardiologii.

Pytanie 21

Prosimy o zmiane terminu ptatnosci na 30 dni - § 6 ust. 2 Wzoru umowy.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 22

Prosimy o zmiane wysokosci kar umownych na 0,05% wynagrodzenia netto - § 11 ust. 1 pkt od 2) do 11)
Wzoru umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 23

Prosimy o zmiane limitu kar umownych na 15% - & 11 ust. 5 Wzoru umowy.
Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 24

w nawigzaniu do paragrafu 6 ust.2 umowy dotyczacego 60-dniowego terminy ptatnosci Wykonawca
zwraca sie do Zamawiajgcego z prosba o skrécenie terminy ptatnosci do 30dni.

Odpowiedz

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie 25

Pytanie dot. AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Jaki jest cel i zakres AUDYTU ENERGETYCZNEGO?

Jest to nadbudowa - nowy projektowany obiekt, cze$¢ - czy chodzi zatem o niezbedne Swiadectwo
Energetyczne Budynku - nadbudowy opracowane przez osobe z uprawnieniami, bedaca w aktualnym w
rejestrze oséb uprawnionych do sporzadzania swiadectw charakterystyki energetycznej prowadzonym
przez Ministra Rozwoju?

Jedli nie chodzi o Swiadectwo Energetyczne jaki ma by¢ zakres i cel Audytu Energetycznego
(stosowanego w termomodernizacji istniejagcego budynku)?

Odpowiedz

Zamawiajacy potwierdza, ze chodzi o Swiadectwo Charakterystyki Energetycznej dla nadbudowywanej
czesci budynku.

3. Zamawiajacy przedtuza termin sktadania i otwarcia ofert i dokonuje zmiany SWZ w nastepujacy
sposéb:

W SWZ pierwotnym jest:

W SWZ powinno by¢:

ROZDZ. 17. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

ROZDZ. 17. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

17.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg do dnia
2021-04-02.

17.1. Wykonawca pozostaje zwigzany oferta do dnia
2021-04-10.

ROZDZ. 19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIAI
OTWARCIA OFERT

ROZDZ. 19. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIAI
OTWARCIA OFERT

Oferte, wraz z zatacznikami, nalezy ztozy¢ za
posrednictwem Platformy w terminie do dnia 2021-

03-04 do godz. 10:00.

Oferte, wraz z zatacznikami, nalezy zlozy¢ za
posrednictwem Platformy w terminie do dnia
2021-03-12 do godz. 10:00.




ROZDZ. 20. TERMIN OTWARCIA OFERT

ROZDZ. 20. TERMIN OTWARCIA OFERT

20.1. Otwarcie ofert nastapi w dniu: 2021-03-04 o
godz. 10:00, za posrednictwem Platformy, na karcie
"Oferta/Zataczniki”, poprzez ich odszyfrowanie, ktére
jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

20.1. Otwarcie ofert nastapi w dniu: 2021-03-12 0
godz. 10:00, za posrednictwem Platformy, na karcie
"Oferta/Zataczniki”, poprzez ich odszyfrowanie, ktére
jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

4. Dokonuje sie zmiany ogtoszenia o zamdwieniu :

W ogtloszeniu przed zmiang jest:

W ogloszeniu po zmianie:

8.1.) Termin skladania ofert:
2021-03-04 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert:
2021-03-04 10:00

8.4.) Termin zwigzania oferta:
do 2021-04-02

8.1.) Termin skladania ofert:
2021-03-12 10:00

8.3.) Termin otwarcia ofert:
2021-03-12 10:00

8.4.) Termin zwigzania oferta:
do 2021-04-10

Jednoczes$nie Zamawiajgcy informuje, ze nie ulega zmianie miejsce sktadania i otwarcia ofert.

W zataczeniu ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

W imieniu Zamawiajacego

Elektronicznie podpisany przez
Tomasz Berdyga
Data: 2021.03.03 10:39:55 +01'00'
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